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Wasseruntersuchung nach der Eigeniiberwachungsverordnung vom 20.09.1995

Untersuchung nach EUV Anlage 1 (Kurzanalyse)

Entnahmeort: Veitshéchheim
Entnahmestelle: Brunnen Kalter Berg, Brunnenkopf, Zapthahn
Kennzahl: 4110612500069 Kennzahl an Entnahmest. vorhanden: ja
Probenahme am: 20.06.2022 11:52 Analysennummer: T183345
Probenahme durch: G. Scheuring, Institut Dr. Nus Probeneingang / Priifungsbeginn: 20.06.2022
Probenahmeart: Ende der Priifung: 18.07.2022
EDV Nr. |Lfd. Nr. Bezeichnung Einheit Messwert Messverfahren
Sebam
1026 1 Farbung (qualitativ) farblos DIN EN ISO 7887 (2012-04)
1031 | 2 [Trobung (qualitaty | | Kar  |DINENISO7027 (2000-04)
o Bodensatz(qualitativ) o ' keiner o yu;u';[ - o
1042 '3 [Geruch (qualitativy geruchlos  [pEVB2(1971)
1021 4  |Wassertemperatur °C 12,8 DIN 38404-4-2 (1976-12) o
1081 5 |elektr. Leitfahigkeit b. 25°C | wsrem 895 DINEN 27888 (1993-11)
1061 6 II\J/II_eiesVsV:r:;;) R 1SRG ot 7,20 DIN EN ISO 10523 (2012-04)
1281 7  |Sauerstoff gelsst (O,) mgll 5,96 | EN IS0 5814 (2013.02)
1472 8 éméuFékébamii“tgt_Bié pH43 | mmol 6,36 ' DIN 38409-7-2 (2005-12)
1476 9 |Saurekapazitat bis pH 8,2 mmol/i 0 [OINss4os7-t (200817
1477 10 |Basekapazitat bis pH 8,2 mmol/l 0,95 DIN 38409-7 (2005-12)
1122 11 |calcum (ca®) mall 130 [DINENISO 172342 (2017-01)
1121 12 |Magnesium (Mg?") mg/l 29,9 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
1112 13 Natrium (Na®*) mg/l 12,4 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
1113 14 |Kalium (K") | man | 18 DIN EN IO 17204-2 (2017-01)
1331 20 |[Chlorid(cn) mgll 43,1 DIN EN ISO 10304-1 (2008-07)
1313 21 |Sulfat (SO) mg/l 85,9 DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)
1244 22 |Nitrat(NO;) mg/l 30,2 |DINENISO 10304-1 (200807
1524 26 ngl]bl:;esrtgfrfg(%nésg;l er mg/l 0,3 DIN EN 1484 (2019-04)
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Entnahmeort: Veitshéchheim
Entnahmestelle: Brunnen Kalter Berg, Brunnenkopf, Zapfhahn
Probenahme am: 20.06.2022 11:52 Analysennummer: T183345
EDV Nr.  |Lfd. Nr. Bezeichnung Einheit Messwert Messverfahren
Sebam
1783 29 |Koloniezahl bei 20°C 1/ml 0
————— — - - e e TrinkwV §15 10) 1
1780 30 |Koloniezahl bei 36°C 1/ml 1
1772 | 31 |E. coli 1M10m| o |
- e DIN EN ISO 9308-1:2017-09
1773 | 32 |Coliforme Keime 1/100 ml 0
Benalxyl ugh | <002 |DIN3s407-36 (2014-09)
Bixafen png/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
"""""""" Carbetamide Cagl | <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
ChIormeqUat ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Clodinafop gl | <0,02  |DIN38407-36 (2014-09)
Cyflufenamid - ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
E:yn;oxanil ug/l <0,05 DIN 38407-36 (2014-09)
Deltamethrin ug/l | <005  |oNENIso1oess o
| Desethyl—desisop;ropylatrazin ug/t <0,05 DIN 38407-36 (2014-09)
' Desmedipham N uwgll N <d,0_5 ~ |bIN 38407-36 (2 (2014-09) o
- Flonicamid o pg/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
' Fluopyram - ug/l - <0,02 ~ |on 3830?55(2014 -09)
|F Iupyrsulfuron-methryl‘ ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
-F'I[lxapyroxad ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
' ~ [imazalil | went | <002 DIN 38407-36 (2014-09)
loxynil N ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Isoxaben ught <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Lenacil - ug/l - <0,02 [N 3840736 (2014-09)
Mandiprbpamid - ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
__|Metconazol pug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Methdkyfenozide 7 ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Penconazol | wgn | <002 |DiN3s407-36 (201408
- |Picolinafen uglt <0,05 DIN 38407-36 (2014-09)
Pmoxaden ' 1 ug/l o <005 ) DIN 38407-36 (2614765
Propaqulzafop ug/l <0,05 DIN 38407-36 (2014-09)
Proquinazid ug/l <0,02 ~ |pin38407-26 (2014-08)
| |Pyrimethanil ngll <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Pyroxsulam ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
" |Sulcotrion ngl | <005  |DIN 38407-36 (2014-09)
Tetraconazol ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
I fopramezon ugrllf ’ <0,02 |DiN 38407-36 (2014-09)
Triticonazol pg/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Tritosulfuron ug/l <0,05 DIN 38407-36 (2014-09)
Aclonifen wg/l | <005 EN ISO 10695 (2000-11)
) alpha-Cypermethrin ug/l <0,01 EN ISO 10695 (2000-11)
Amldosulfuron ug/l <0,02 ‘ DIN 38407-36 (2014-09)
Atrazin - ug/l <0,02 DIN 38457'56 (254 -09)
Azoxystrobin I Y <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegenstdnde. Ohne schriftliche Genehmigung

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfltigt werden. (Dok. B_T_9-6) Seite 2 von 5
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Entnahmeort: Veitshdchheim
Entnahmestelle: Brunnen Kalter Berg, Brunnenkopf, Zapfhahn
Probenahme am: 20.06.2022 11:52 Analysennummer: T183345
EDV Nr.  |Lfd. Nr. Bezeichnung Einheit Messwert Messverfahren
Sebam
B Bentazon ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Bifenox | wgn | <002 EN 1SO 10895 (2000-11)
B Boscalid ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Bromacil | wet | <002 DIN 38407-36 (2014-09)
- ] Bromoxynil ug/! <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Carbendazm R QQ}I_“ <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
| cnloridazon ug/ <0,02 DIN 28407-36 (2014-09)
) Chlorthalonil ' ugfl <0,05 EN ISO 10695 (2000-11)
Chlortoluron ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Clomazon | mpé/l ‘ ‘ <O‘65 |oin 38407-36 (2014-09)
Clopyralid ug/l <0,05 DIN 38407-36 (2014-09)
_____ | Clothianidin ug/l <0,02  |DIN38407-36 (201408)
f Cyproconazol ‘ “ug/I ' <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
24D - ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
) |Desethylatrazin | ugl <0,02  [DIN38407-36 (2014-09)
: Desethylterbuthylazun ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
i Desisopropylatrazin pg/l ' <O 02 ‘|Din 38407-36 (2014-09) |
Dicamba ual | <0,05 DIN 38407-36 (2014-09)
o Dichlorprop pgfl <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Difenoconazol ugl/l <0,02  |oin 38407-36 (2014-09)
- Diflufenican | ugl <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
~ |Dimefuron ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
i Dimethachlor wat | <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
- | Dimethenamid ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Dimethoat o u_gﬁ o <0,02 ~ |oiN38407-38 (2014-09)
| ' Dlmethomorph ug/t <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Dimoxystrobin ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Diuron ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Epoxyconazol wol | <0,02 |oiN 38407-36 (2014-09)
~ |Ethidimuron ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
e |Ethofumesat nalt <0,02  |DIN 38407-36 (2014-09)
Fenoxaprop pg/l <0,02 EN ISO 10695 (2000-11)
o Fenpropidin ugfl <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
) |Fenpropimorph ugl | <0,02  |DIN 38407-36 (2014-09)
Flazasulfuron ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
- |Florasulam ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Fluazifop ug/l | <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
o Fluazinam ug/l <0,02 |oi 3s407-36 201409
SR Flufenacet ug/l <0,02 |DiN 38407-36 2014-09)
Flumioxazin Cugh <0,01 EN 1SO 10695 (2000-11)

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegensténde. Ohne schriftliche Genehmigung

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfsltigt werden. (Dok. B_T_9-6)
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Entnahmeort: Veitshéchheim
Entnahmestelle: Brunnen Kalter Berg, Brunnenkopf, Zapfhahn
Probenahme am: 20.06.2022 11:52 Analysennummer: T183345
EDV Nr.  |Lfd. Nr. Bezeichnung Einheit Messwert Messverfahren
Sebam
|Fluopicolid ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
_ Fluroxypyr | ugn <0,05  [ENISO 10695 (2000-11)
Flurtamon V ' ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
| [Flusilazol - ugfl <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Glufosinat ugll  <0,05 E DIN SO 16308 (2017-09)
_Glyphosat o - ug/l <0,05 E DIN ISO 16308 (2017-09)
Haloxyfop ug/l <0,02 *|oin 840736 (201409
Hydroxyatrazin | ”ugll ' <0,05 DIN 38407-36 (2014-09)
Imidacloypriﬂd R ug/l <0,02 | DIN 38407-36 (2014-09)
lodosulfuron - ugfl <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
i - Iprodlon : pg/l <0,05 EN ISO 10695 (2000-11)
Isoproturon 1 wet | <002 DIN 38407-36 (2014-09)
- Kresoxirhwén;eﬁl—g/l pug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
lambda-Cyhalothrin 1 pg/l | <0,02 EN ISO 10695 (2000-11)
[MCPA N ug/l <o 02 DIN 38407-36 (2014-09)
] Mecoprop pall | <0,02  [Dinas407-36 (2014.00)
o |[Mesosulfuron - ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Mesotrion ua/l <0,05 DIN 38407-36 (2014-09)
Metalaxyl - ug/t | <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Metamitron ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Metazachlor ugfl <0,02  [DIN 38407-36 (2014-09)
- Methiocarb ugll <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
|Metobromuron pg/l o <0,02 ~|oin 38407-36 (2014-09)
Metolachlor “ » ﬁgll - <0,02 ~ |oiN3s407-36 (201408
Metosulam ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Metribuzin ugl | <0,02  |piN38407-36 (2014-00)
Metsulfuron- methyl - - ;@F <0,02  [oiN3s407-36 (2014-09)
Myclobutaml ug/l <0,05 EN ISO 10695 (2000-11)
Napropamid ugll | <0,02 ‘DN 38407-36 (2014-09)
B Nicosulfuron ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Pendimethalin ' Cugh | <002  [ENISO 10895 (2000-11)
Pethoxamid ug/t <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Phenmedipham | owen | <001 EN 1SO 10695 (2000-11)
Picloram pg/l <0,05 DIN 38407-36 (2014-09) ’
Picoxystrobin ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-08)
Pirmicarb ' u§/ﬂl‘~ - <0 02  |DIN38407-36 (2014-0 09)
Prochloraz pa/l <0,02 “|oiN 38407-38 (2014-09)
Propamocarb~ - k ug/l 1 <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Propazin wol | <002 DIN 38407-36 (2014-09)
- Propiconazol uall <002 |pin3edor- 36—(231?@‘—_
Propoxycarbazon wa/l | <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Prifgegenstinde. Ohne schriftliche Genehmigung

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielf4ltigt werden. (Dok. B_T_9-6) Seite 4 von 5



Entnahmeort:
Entnahmestelle:

Veitshéchheim

Brunnen Kalter Berg, Brunnenkopf, Zapfhahn

Probenahme am: 20.06.2022 11:52 Analysennummer: T183345
EDV Nr.  |Lfd. Nr. Bezeichnung Einheit Messwert Messverfahren
Sebam
B Propyzamid ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Prosulfocarb ng/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
B Prosulfuron 7 g - <0,02 |on ss407-36 2014-09)
|Prothioconazol ugfl <0,05 DIN 38407-36 (2014-09)
| |Pymetrozin g | <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
ﬁﬁé&lb_sifobin pg/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-08)
[Pyridat T ugh | <002 |piN3ssoras (01409 |
Quinmerac ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Quinoclamine _ pg/l <0,05 ~ |EN 150 10695 (2000-11)
Quinoxyfen 7 B ugfl <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
B ‘ Rimsulfuron ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
|simazin ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
N Spiroxamin gt | <0,02 " |oN 38407-36 (2014-08)
Tebuconazol ua/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
|Tebufenpyrad ug/l <0,05 DIN 38407-36 (2014-09)
| Terbuthylazin ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Thiacloprid pg/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
| Thiamethoxam ug/! <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
B Thifensulfuron-methyl ol | <0,02 | oiN 38407-36 (2014-08)
) Triadimenol pg/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Triasulfuron ug/t <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Tribenuron-methyl Twgl | <002 DIN 38407-36 (2014-09)
) Triclopyr pg/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Trifloxystrobin wgh | <0,02 “|oin 38407-36 (2014-09)
_ 7 Triflusulfuron ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Pflanz i
2200 (insge:;]:l(:;l utzmittel ug/l n.n.

n.n. = nicht nachweisbar, n.u. = nicht untersucht, * nicht relevanter Metabolit

Bad Kissingen, den

»

18.07.2022

Institut Dr. NuSs GmbH & Co. KG
Laborleitung Dr. Elke Nuss

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prufgegenstande. Ohne schriftliche Genehmigung

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfsltigt werden. (Dok. B_T_9-6) Seite 5 von 5



